
Kontrole w 2024 r.

 
1 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Grześkowiak Karpicko

TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI 15.11.2024
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena stanu technicznego gazomierza, ocena

szczelności połączeń z gazomierzem, ocena stanu
technicznego przewodów oraz urządzeń gazowych

PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH

brak

ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Instalacja sprawna- dopuszczona do dalszej
eksploracji

 
2 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Grześkowiak Karpicko

TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI 18.11.2024
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
KONTROLI

Czyszcenie filtrów, czyszczenie skraplacza, czyszczenie i dezyfekcja
parownika, sprawdzenie szczelności i drożności układu
odprowadzania skroplin, spawdzenie szczelności połączeń układów
freonowych, sprawdzenie i uzupełnienie izolacji termicznej obiegu
chłodniczego, sprawdzenie wydajności chłodzenia, sprawdzenie
instalacji elektrycznej i prądów pracy agregatu sprężarkowego,
sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, sprawdzenie sterowania i
sygnalizacji urządzeń ew. czyszczenie styków podzespołów
automatyki i sterowania, wmiana baterii 

PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z
CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

brak

ZALECENIA / WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

brak

 
3 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Kominiarstwo, Konwaliowa 34, 64-234 Radomierz

TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI 16.11.2024
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI okresowa kontrola przewodów kominowych (dymowych,

spalinowych, wentylacyjnych)
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z
CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Nr 14198244/2024

ZALECENIA / WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

Podczas kontroli dokonano sprawdzenie przewodów
kominowych brak uwag. Ogrzewanie kocioł c.o gaz.
Kotłownia posiada sprawną wentylację wywiewno nawiewną.
Wentylacja wywiewna mechaniczna pomarań sal.

 
4 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Firma usługowo-handlowa "Płomyk"

TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI 8.11.2024
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI przegląd i konserwacja podręcznego

sprzętu gaśniczego 
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH

brak

ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bez uwag

https://sdswolsztyn.bipweb.pl/zdjecia/big/


 
5 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie 

TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI 10.04.2024
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
KONTROLI

Stan techniczny podmiotu/ obiektu, stanu sanitarno- higienicznego

PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z
CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

ON-HK.9020.56.2024

ZALECENIA / WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

Podczas kontroli przeprowadzono działania informacyjno-
edukacyjne dot. środków dezynsekujących. Szczególną uwagę
zwrócono na posiadanie środków dezynfekcyjnych z aktualnymi
terminami ważności oraz używanie ich zgodnie z przeznaczeniem
wskazanym przez producenta. 

 
6 OZNACZENIE ORGANU

KONTROLI
Firma usługowo- handlowa „Płomyk” Henryk Mocek

TERMIN ROZPOCZĘCIA
KONTROLI

13.11.2024

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
KONTROLI

Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji hydrantowej
wewnętrznej, konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym
i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym. 

PROTOKÓŁ KONTROLI /
RAPORT Z CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH

brak

ZALECENIA / WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

Każdemu z hydrantów nadano indywidualny numer celem łatwej jego
lokalizacji w obiekcie. Hydranty oznaczone zostały w sposób trwały
poprzez umieszczenie określonego numeru na wewnętrznej stronie
drzwiczek skrzynki hydrantowej każdego z hydrantów, w jednym z dolnych
jego rogów. Numery hydrantów wewnętrznych odpowiadają numeracji
tabeli. Na podstawie dokonanych czynności stwierdza się, iż hydranty
zgodnie z tabelą zlokalizowane w powyższym budynku spełniają stawiane
im wymagania względem wydajności i ciśnienia zgodnie z Polską Normą
PN-EN 671-3:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.
Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i
hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym 

 
7 OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek

TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI 06.11.2024
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Pomiary oświetlenia 
PROTOKÓŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH

PNO-1/11/2024

ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Oświetlenie ewakuacyjne w badanym obiekcie (w
rozpatrywanych pomieszczeniach) spełnia wymagane
normami warunki i nadaje się do eksploatacji.

 
 
 

METRYKA:

Liczba wyświetleń: 505



Utworzono dnia: 2024-02-28 12:27:00

Osoba wprowadzająca informację: Julia Przydróżna

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Dolaciński


